ROMANIA
JUDETUL TimIS
CONSILIUL LLOCAL COMUNA BELINT

HOTARAREA nr.56 din 28.08.2023

privind modificarea indicatorilor economici aprobati prin Hotararea Consiliului local al
Comunei Belint, nr. 29/07.04.2023 pentru obiectivul de investitii ,Modernizare Si extindere
fluminat public in comuna Belint, Judetul Timis”.

Primarul Comunei Belint:

Vazand referatul de aprobare al primarului nr.4550/18.08.2023si raportul de
specialitate al departamentului de achizitii publice nr.4551/18.08.2023 prin care se propune
aprobarea modificarii indicatorilor economici aprobati prin Hotararea Consiliului local al
Comunei BELINT, nr. 29/07.04.2023 pentru obiectivul de investitii ,Modernizare si extindere
iluminat public in comuna Belint, judetul Timis”

Vazand prevederile:

Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile $i completarile ulterioare si
ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;

Hotararii Guvernului Romaniei nr. 907 din 29 noiembrie 2016 - privind etapele de
elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor /
proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

Ordinului 1.947 din 13 iulie 2022 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului
mediului, apelor si padurilor nr. 1.866/2021 pentru aprobarea Ghidului de finantare a
“Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public”:

HCL 29/07.04.2023 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice — faza DAL|
$i a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,Modernizare Si extindere
iluminat public in comuna Belint, Judetul Timis™:

in temeiul prevederilor art.129(2) lit. "b”, art. 139 (3) lit. "d” si art. 196 (1) lit. "a” din
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ modificat ulterior, cu modificarile si completariie
ulterioare;

HOTARARE:

Art. 1 Se aproba modificarea documentatiei tehnico-economica — Documentatie de
avizare a lucrarilor de interventii (DALI) - aferenta obiectivului de investitii ,Modernizare si
extindere fluminat public in comuna Belint, judetul Timis”, aprobat prin “Programul privind
cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public”.

Art. 2 Se aproba modificarea anexei la Hotararea Consiliului local al Comunei Belint
nr. 29/07.04.2023 - Anexa nr.1, prin modificarea indicatorilor si se inlocuieste cu anexa nr.1
la prezenta hotarare.



Art. 3 Compartimentul Promotor Local din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului va duce la indeplinire sarcinile ce decurg din prezenta hotarare.

Art. 4 Prezenta hotarare poate fi contestats conform prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 5 Hotararea va fi comunicata catre:

- Institutia Prefectului

- Primarul Comunei Belint

- Secretarul Comunei Belint

- Compartimentul Promotor Local

- Compartimentul Financiar-contabil
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ANEXA NR. 1

PRIVIND DESCRIEREA SUMARA SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI Al
OBIECTIVULUI DE INVESTITII
Faza: DALI - ,,Modernizare si extindere iluminat public in comuna Belint, judetul
Timis”.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE: PRIMARUL COMUNEI BELINT
AUTORITATE CONTRACTANTA: U.A.T. COMUNA BELINT
AMPLASAMENT: COMUNA BELINT

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala a investitiei (inclusiv TVA):
1.056.544.53 LEI din care:
997.218,81 LEI din bugetul alocat prin program
59.325,72 LEI cheltuieli neeligibile
din care constructii-montaj (C+M): 903.317,10 LEI

Durata de realizare: 18 luni

Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta:

Indicatori de proiect

Numdrul de stalpi instalati prin proiect ' 180 buc
Numarul total al corpurilor de iluminat ,oropi;se (buc) 80 buc a
Puterea instalata propusa (kW) ) 2,56 kw
Economia de energie (%) ' ' 39,82 %
Cantitatea de emisii de CO2 redusa (%) 39,82 %




Descrierea sumara a investitiei propuse a fi realizata:

In cadrul investitiel propuse se vor monta 80 stalpi metalici si 80 buc. aparate de iluminat cu
tehnolcgia  LED tinand cont de clasa sistemului de iluminat, se va implementa un sistem de
telegestiune pentru fiecare aparat de iluminat propus.
Solutia propusa presupune:

- Montarea a 80 buc. aparate de iluminat tip LED:

- Montarea a 80 buc. Stalpi metalici:

- Implementarea unui sistem de telegestiune pentru fiecare aparat de iluminat

- Realizare 3500 m linie electrica subterana iluminat(LES);

- Lungimea sistemului de iluminat public modernizat/extins 3200 mi din care - modernizat

1640 ml si extins 1560 ml.

in urma implementarii investitiei, se va realiza o economie de energie de minim 39,82%. Pentru a
obtine economia de energie realizata se vor monta 80 buc. aparate de iluminat cu tehnologia LED si

se va implementa un sistem de telegestiune pentru fiecare aparat de iluminat.

Tab. 1 Aparate de iluminat propuse

i Putere
Tip aparat de iluminat [Cantitate nominala
[buc] 0
AIL 30 W 76 30 ]
~ AIL50 W 4 50
Total: 80

Clasele de iluminat pentru zona studiata sunt caracteristice claselor de drum M5 asa cum sunt definiti
in standardul SR EN 13201.

Corpurile de iluminat ce urmeaza a fi montate prin proiect vor indeplini urmatoarele cerinte minime:
a)domeniu de utilizare: iluminatul cailor de circulatie rutiera si/sau pietonala;

b)protectie la supratensiuni de comutatie, supratensiuni permanente, suprasarcina, scurtcircuit,
supraincalzire;

c)tensiune nominala de alimentare: 230 V +/-15%:

d)frecventa nominala in retea: 50 Hz;

e)factor de putere: minimum 0,92;

f)grad de protectie: minimum IP65-1P66:

g)rezistenta la impact a intregului aparat de iluminat: minimum IK08-1K10: elementu! difuzant: sticla
sau policarbonat stabilizat UV:

h)indicele de redare a culorilor: Ra > = 70;

itemperatura de culoare Tc (situatad in intervalul): 3.000-5.000 K +/- 5%: carcasa metalica sau alt
material rezistent la UV;

j)durata de viatd nominala: minimum 100.000 ore, L80B10, certificat de producatcrul de aparate de
iluminat;

k)garantie aparat de iluminat: 5 ani;

I)vor avea aplicat marcaj CE in conformitate cu directivele europene in vigoare;

m)vor avea certificare ENEC si/sau ENEC + sau similar; pentru echipamente produse in afara Uniunii
Europene se solicitd agrement tehnic emis de un organism de certificare european.



Sistemele de telegestiune ce urmeaza a fi montate prin proiect trebuie s3 indeplineascd urmatoarele
cerinte minime:

a)sa instaleze, sa puna in functiune/sa configureze si sa gestioneze sistemul de iluminat la un cost
redus si fara erori;

b)sa comute, s& diminueze si sa creasca nivelul de iluminare in functie de lumina ambientala,
programe, programari, calendare sau semnale in timp real;

C)sa colecteze si sa gestioneze datele privind consumul de energie cu o precizie ridicatd pentru
utilizator; sistemul va genera rapoarte automate privind consumul anual pentru tot proiectul:

d)sa identifice defectiunile, anomaliile si alte defectiuni ale aparatului de iluminat si ale alimentarii cu
energie electrica;

e)sa monitorizeze orele de functionare si starea aparatelor de iluminat si dispozitivelor electronice de
control in scopuri de intretinere predictiva $i pentru asigurarea respectarii garantiei; sistemul va
genera un raport automat cu numarul de ore de functionare pentru fiecare punct luminos, identificat
GPS, si 0 medie a orelor de functionare pentru tot proiectul:

f)sa colecteze date de la controlerele de puncte de lumina si sa le furnizeze utilizatorului sau catre
software-uri terte, cum ar fi sistemele de gestionare a activelor (AMS), sistemele de informatii
geografice (GIS);

g)sa furnizeze interfete si/sau mecanisme pentru a interactiona cu o varietate de senzori si platforme
inteligente pentru a ajusta nivelurile de lumin3 si pentru a oferi informatii care si contribuie la
imbunatatirea serviciilor, confortului si sigurantei:

h)sa fie scalabile pentru a gestiona un volum tot mai mare de date $i un numar tot mai mare de
dispozitive pentru a se potrivi cresterii pe viitor;

i)pentru clasele de drum M5, M6, P5, P6 si P7 si pentru zonele de conflict (CO-C5) nu este obligatorie
functia de dimare; pentru clasele de drum M1-M6 si P1-P7 se poate aplica functia CLO.
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